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Galissard de Marignac Thierry Alec Jean Danial Omar Atef

Danial Massarrah
Danial Nada

Spinello Gian Luca
Juillerat Daniela

Browne Wenceslao
Abadie Barreiros Mariana

Juillerat Daniela

Danial Massarrah
Danial Nada

Scheggia Angelo

Bochez Besson Catherine (Diederichs)
Parsaï Arman
Parsaï Chirine

Parsaï Djahanguir
Ferla Louis 

Metaxa Lydia Alice Anne

Metaxa George Frederick Alexander

Metaxa Rebecca Simone (Bennett)

Piscine
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TN: 417.59
Fe projet: 414.54

-1.50 %  -->

-3.52 %  --> -9.36 %  --> -15.00 %  -->
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Nouvelle BH
emplacement à définir

Vanne tubulure ø160

Vanne tubulure ø160
Réduction DN150/100

PE ø40

PE ø50

PE ø50

PE ø63

PE ø??

C
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EU Existant
TN : 418.06
Fe entrée : 416.43
Fe sortie : 416.43
P : 1.63

EU 01
TN : 419.53
Fe entrée : 415.08
Fe sortie : 415.08
P : 4.45

EU 04
TN : 409.66
Fe entrée : 407.15
Fe sortie : 407.15
P : 2.51

EU 05
TN : 407.01
Fe entrée : 403.54
Fe sortie : 403.54
P : 3.47

EU 03
TN : 414.98
Fe entrée : 412.87
Fe sortie : 412.87
P : 2.11

EU 02
TN : 416.36
Fe entrée : 413.44
Fe sortie : 413.44
P : 2.92

  

    
  

  
-->

EU 6
TN : 398.80
Fe entrée : 396.78
Fe sortie : 396.78
P : 2.02
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e 
A-

A'

EU à condamner sur 20m
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PE 100 S PN10 ø160
PE 100 S PN10 ø160

CR2 ø400 - 24.07 mlCR2 ø400 - 61.17 ml
CR2 ø400 - 46.64 ml

Existant à supprimer ø400 - 55.00 ml

CR2 ø400 - 90.01 ml

EC existant ø300

EC existant ø300

EC existant ø300

50.0472

Candélabre projeté

Candélabres projetés Candélabres projetés
Candélabre projeté

Candélabre à changer

Chambre projetée
+ Gaine ø60/72

Gaine projetée ø60/72

TN: 417.60
Fe projet: 415.50

Candélabre à supprimer
Candélabre à supprimer

Couvercle n°12
Altitude couvercle : 414.98
Fil eau : -1.89 m
non accessible

Couvercle n°13
Altitude couvercle : 400.76
Fil eau : -2.77 m
accessible

Couvercle n°6
Altitude couvercle : 409.69
Fil eau : -2.43 m
accessible

Couvercle n°10
Altitude couvercle : 415.36
Fil eau : -2.05 m ø300

Tronçon 1

Collecteur EU Ø400

L:74m21

Tronçon 4
Collecteur EU Ø400

L:25m70

Tronçon 9
Collecteur EU Ø300

L:65m80 à condamner / supprimer

Tronçon 10
Collecteur EU Ø300

L:24m50 à condamner / supprimer

Tronçon 2
Collecteur EU Ø400

L:15m90

Tronçon 3
Collecteur EU Ø400

L:38m61

Tronçon 5

Collecteur EU Ø300

L:41m30

Tronçon 6

Collecteur EU Ø300

L:70m30

Tronçon 7

C
ollecteur EU

 Ø
300

L:21m
50

Raccordement

conduite traversante
Racc. buriné

Racc. buriné

Racc. buriné

Pi
sc

in
e

Tronçon 10 à conserver
Collecteur EU Ø300
L:45m40 -15.6% -->

Tronçon 8

C
ollecteur EU

 Ø
300

L:66m
20

Couvercle n°4
Altitude couvercle : 398.79
Fe arr. 1 : -1.10 m ø160
Fe arr. 2 : -1.27 m ø300
Fe arr. 3 : -2.00 m ø300
Fe sortie: -2.00 m ø300

Couvercle EC
Altitude couvercle : 415.29
Fil eau : -1.79 m ø350

Couvercle EC à supprimer
Altitude couvercle : 407.05
radier : -0.84 m ø 200

Sac de route projeté

caniveau projeté

EC ø200

EC ø200

 15.29 ml
.-3.71 %  -->

Dossier technique

DATEÉCHELLE

Date Dess. Contr. Objet de la modificationInd.

H:\CR\24\600-699\CR24654\9. Docs projets\03-PRJ\CR24 654 - PRJ - 11.dwg 

info@schenksa.chTél. 022 3638840Route de Clémenty 60
www.schenksa.chCH-1260 NYON

Plan n°

PRJ 11 -

-TNNB28 mail 2025-

28.05.20251: 250

CR 24-654

COMMUNE DE CRANS
CANTON DE VAUD

PROJET

Le Bochet

Déviation collecteur E.U communal
entre le chemin du Bois-Neuf et le chemin des Vignes

Source: Géodonnées Etat de Vaud

Bordure

Glissière de sécurité

Voirie existante
Escalier existant

LEGENDE:

Clôture
Haie
Mur

Panneau de signalisation

BH, vanne ESPexistant

Regard EU existant

Candélabreprojeté (4.50m)
Réseau EU existant
Réseau EC existant

Regard EC existant

Chambre telecom existant

Réseau Electrique existant
Réseau telecom existant

Bord chaussée
Fil d'eau pavé

Zone végétalisée

Limite parcellaire

Surfaces d'assolement:
 Zone agricole 2Regard EU Projeté

Réseau EU Projeté
Réseau EU à supprimer

Réseau ESP existant

Réseau ESP Projeté
BH, vanne ESPProjeté

Réseau Electrique projeté
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